
香川県庁舎東館耐震化工法案パース

ロビー・ピロティに耐震壁を設置 ピロティに耐震壁を設置 現状と変わらず

執務室内及びコア廻りに耐震壁を設置 現状と変わらず 現状と変わらず

　②案　高層棟：基礎免震＋耐震補強
  　　　低層棟：耐震補強

  ③案　高層棟：基礎免震＋耐震補強
  　　　低層棟：基礎免震

高層棟ロビー・
低層棟ピロティ

（1階）

高層棟基準階
（２〜８階）

  ①案　高層棟：耐震補強
  　　　低層棟：耐震補強
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